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1 Allmänt 
Sweco har på uppdrag av Vaggeryds kommun utfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning för att bedöma rådande markförhållanden inför framtagande av 
detaljplan för fastigheten Högabråten 1:3, vid Skillingaryds tätort, Vaggeryds 
kommun. Se markering i Figur 1 som redovisar ungefärligt läge för 
undersökningsområdet.  

Den nya detaljplanen möjliggör etablering av ett nytt verksamhetsområde för 
lager och logistik. 

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att översiktligt redogöra de 
geotekniska förutsättningarna, parametrar samt markradonhalt utifrån planerad 
markanvändning. 

 
Figur 1. Ungefärligt läge för undersökningsområdet. Karturklipp med områdesmarkering från 
©OpenStreetMap. 
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9.2 Deformationsegenskaper 
Elasticitetsmodulen redovisas i diagrammet nedan. 

 
Figur 6.Utvärdering av e-modul från CPTu-sonderingar  
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Hydrogeologiska förhållanden redogörs även i tillhörande rapport för 
Dagvattenutredning Högabråten 1:3 av Sweco, uppdragsnr. 30075226, daterad 
2024-08-14.  

Det bör även observeras att grundvattenytan varierar beroende på årstid och 
rådande väderlek. Observera att långtidsobservationer ej har utförts inom ramen 
för detta uppdrag. 

12 Markradonundersökningar 
12.1 Radon 
Radon är en radioaktiv gas som utbildas naturligt från en sönderfallskedja av 
radium med uran-238 som utgångsämne. Radon finns även i utomhusluften, om 
än i låga halter. Uranhaltens fördelning i jord och berg inom undersöknings-
området visas i Figur 7. 

 
Figur 7. Gammastrålning, uran. Urklipp med områdesmarkering från ©Sveriges geologiska 
undersökning. Hämtad från www.sgu.se 

12.2 Fältundersökning 
Sweco har i juni 2024 utfört markradonundersökning. Proverna har analyserats 
med hjälp av mätinstrument Markus 10.  

Läget för markradonmätningarna redovisas i tillhörande ritning 30075226-G1. 

12.3 Mätinstrument 
Vid mätning användes emanometer av typen Markus 10  

Markus 10 är ett instrument som påföres ett vattenlås ovan ett perforerat stålrör 
som suger ut jordluften ur marken för att sedan ange ett värde på 
markradonhalten.  
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13 Värdering av undersökning 
De geotekniska undersökningarnas resultat har delvis kunnat bestyrka den 
geologiska kartan. I avståndet mellan undersökningspunkterna finns en viss 
osäkerhet vad gäller att täcka in variationer i markförhållande. 

Grundvattenmätning bör utföras under längre tid för att visa årstidsvariation. 
Grundvattenrör bör läsas av 1 gång i månaden under minst 3 månader framåt. 
Därefter görs värdering av fortsatt mätbehov. Det bör även observeras att 
grundvattenytan varierar beroende på årstid och rådande väderlek. 

Skruvprovtagning har använts för att bestämma jordlagerföljd, materialtyp och 
tjälfarlighetsklass. 

Jord-bergsondering har använts för att bestämma jorddjup, blockförekomst och 
bergytans nivå. 

Marken anses generellt vara mycket fast lagrad. Djupa CPTu-sonderingar ej varit 
möjliga att utföra inom området. 

Inga bergtekniska undersökningar har utförts på grund av vegetation vid 
fältinventeringen. För att minska riskerna vid bergschakt och bedöma bergets 
kvalitet rekommenderas att bergtekniska undersökningar sker i nästa skede, där 
kärnborrning och avtäckning av berg utförs i ett antal punkter där bergskärning 
planeras.   

I samband med fältinventeringen av berg i dagen under december 2024 
noterades ett område med avfallsmassor av tegel, stubbar, byggavfall och annat 
tippat material. Se områdesmarkering för noterade avfallsmassor i Figur 8, samt 
foton på området i Figur 9, Figur 10 och Figur 11.  

Sweco har informerat planenheten på Vaggeryds kommun och rekommenderar 
en miljöteknisk utredning i detta läge. Detta har sedan tagits vidare till miljö-
enheten på kommunen. 

 
Figur 8. Områdesmarkering för noterade avfallsmassor, 2024-12-18 
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Figur 9. Foto på byggavfall, 2024-12-18 

 
Figur 10. Foto på byggavfall, 2024-12-18 

 
Figur 11. Foto på ytvatten inom området med byggavfall, 2024-12-18 



 

Om kartan  

SGUs kartvisare

Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa -
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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SGUs kartvisare 

Källor 

Om kartan 
Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en 
mycket översiktlig yttäckande modell av 
jordtäckets mäktighet samt 
jorddjupsobservationer som samlats in 
av SGU. 
Jorddjupsmodellen har beräknats genom 
interpolering av kända jorddjupsdata. 
Osäkerheten i beräkningarna ökar med 
avståndet till punkter med uppmätta 
jorddjup. Om avståndet överstiger flera 
hundra meter till närmaste observation 
är osäkerheten i det beräknade 
jorddjupet betydande. 
Jorddjupsobservationer består av 
jorddjupsuppgifter från olika databaser 
vid SGU som innehåller uppgifter om 
jorddjup eller hällobservationer. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se 
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Om kartan  

SGUs kartvisare

BERGGRUND 1:50 000-
1:250 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Berggrund 1:50 000-1:250 000. Syftet 
med kartvisaren är att  ge underlag för 
analyser i samband med prospekter-
ing,översiktsplanering,geotermisk 
enrgiutvinning.
Berggrundskartan är en tvådimensio-
nell modell av berggrundens överyta 
som beskriver viktiga egenskaper hos 
identi�erade geologiska enheter, deras 
geometri, det material som bygger 
upp enheterna och geologiska 
händelser som de genomgått. I 
berggrundskartan ingår även 
berggrundens strukturer och deras 
egenskaper. .
Berggrundskartan bygger på geologis-
ka fältobservationer i kombination 
med tolkning av analysresultat och 
geofysiska data.

Läs mer om kartvisaren på 
www.sgu.se.
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Sweco AB   
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T = Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 23 
M = Materialtyp enligt AMA Anläggning 23 
(0,00) = Provtagning avslutat i aktivt jordlager 
 
Prover är klassificerade på undersökningsplatsen av fältgeotekniker. 
Geotekniska beteckningar enligt SGF/BGS Beteckningssystem Version 2001:2 med kompletterande 
beteckningsblad 2016. 
 

Punkt  Djup  
meter under 
markytan 

Jordart  
 

T M Anm.  

 
SW2401  W-0,25 m under markytan, fritt vatten i samband med skruvprovtagning 2024-06-27 
2024-06-27 0,00 �± 0,10 MELLANTORV med växtdelar  [Ptp pr] 1 6B Vegetation 
 0,10 �± 0,45 Något mullhaltig SAND [(hu)Sa] 1 2 Mörk sand  
 0,45 �± 1,50 SAND [Sa] 1 2  
 1,50 �± 2,50 Grusig siltig SANDMORÄN [grsiSaTi] 2 3B Lab 
 2,50 �± 3,00 Något grusig något siltig sandig 

MORÄN 
[(grsi)saTi] 2 3B  

       
SW2402 0,00 �± 0,30 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A  
2024-06-27 0,30 �± 0,85 Mullhaltig grusig siltig SAND [hugrsiSa] 4 5B Lab 
 0,85 �± 1,10 Siltig SAND [siSa] 3 4A Lab 
   
SW2404 0,00 �± 0,15 Sandig MULLJORD med växtdelar [saHu pr] 3 6A Vegetation 
2024-06-19 0,15 �± 0,40 FINSAND [FSa] 1 2 Lab 
 0,40 �± 0,55 Mullhaltig siltig SAND [husiSa] 4 5B Lab 
 0,55 �± 1,30 Något siltig grusig SANDMORÄN [(si)grSaTi] 1 2 Lab 

 

   
SW2405  W-0,42 m under markytan, fritt vatten i samband med skruvprovtagning 2024-08-06 
2024-06-27 0,00 �± 0,10 MELLANTORV / MULLJORD [Ptp/Hu] 1 6B  
 0,10 �± 0,65 Något lerig mullhaltig grusig siltig 

SAND 
[(cl)hugrsiSa] 4 5B Lab 

       
SW2406 0,00 �± 0,10 Sandig MULLJORD [saHu] 1 6B  
2024-06-28 0,10 �± 0,30 Mullhaltig siltig FINSAND [husiFSa] 4 5B  
       
SW2407 0,00 �± 0,10 MELLANTORV med växtdelar [Ptp pr] 1 6B Vegetation 
2024-06-28 0,10 �± 0,50 SAND [Sa] 1 2  
 0,50 �± 0,70  Något grusig siltig SANDMORÄN [(gr)siSaTi] 2 3B Lab 
       
SW2408 0,00 �± 0,10 MELLANTORV med växtdelar [Ptp pr] 1 6B Vegetation 
2024-06-27 0,10 �± 0,50 Mullhaltig siltig FINSAND  [husiFSa] 4 5B Lab 
       
SW2410  W-0,3 m under markytan, fritt vatten i samband med skruvprovtagning 2024-06-28 
2024-06-28 0,00 �± 0,10 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A  
 0,10 �± 0,90 SAND  [Sa] 1 2 Eventuellt (hu)Sa, mörk sand  
 0,90 �± 1,00  Något grusig SAND [(gr)Sa] 1 2  
 1,00 �± 1,60 Något mullhaltig grusig siltig SAND [(hu)grsiSa] 2 3B Lab 
       
SW2411 0,00 �± 0,20 Mullhaltig SAND [huSa] 4 5B  
2024-06-19 0,20 �± 0,30 Något grusig SAND [(gr)Sa] 1 2  
 0,30 �± 1,50 Sandig grusig MORÄN [sagrTi] 1 2 Lab 
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2 (2) 
 
JORDPROVSTABELL  

 

 

 

 

Punkt  Djup  
meter under 
markytan 

Jordart  
 

T M Anm.  

 
SW2412 0,00 �± 0,10 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A  
2024-06-19 0,10 �± 0,30 Något stenig grusig SAND [(co)grSa] 1 2  
 0,30 �± 2,00 Grusig sandig siltig MORÄN [grsasiTi] 2 3B Lab 
 2,00 �± 2,30 Grusig sandig siltig MORÄN [grsasiTi] 2 3B Lab 
       
SW2413 0,00 �± 0,15 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A  
2024-06-19 0,15 �± 0,30 SAND [Sa] 1 2 Tunna mullskikt  
 0,30 �± 1,00 SAND [Sa] 1 2 Lab 
 1,00 �± 1,20 Sandig MORÄN [saTi] 2 3B Lite material med upp 
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